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TR08-跳10kV分支B断路器
TR09-跳10kV分支C断路器
TR10-跳10kV分支D断路器
TR11-发电机出口断路器启失灵

Energy Sector
Power Distribution Division
Energy Automation Business Unit

Siemens Power Automation Ltd.
www.siemens.com.cn/ea
Customer Care:
    Hot-line: +86 800 828 9887/400 828 9887
    E-mail:   ea_support.cn@siemens.com
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用
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TR01-跳500kV断路器1&2
TR02-关闭主汽门
TR03-跳发电机出口断路器
TR04-跳灭磁开关
TR05-500kV断路器1&2启失灵
TR06-跳10kV分支A断路器
TR07-10kV分支A,B,C,D启快切
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